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Plavsko

Plavsko [721565] Budova pro ubytování a stravování

st. 84 Bez památkové ochrany

Bez památkové ochrany

Jedná se o stavbu na parcele íslo st. 84, k.ú. Plavsko. 
V tšina objektu není vytáp na, jená se p edevším o stáje a skladovací prostory. Vytáp ná ást objektu sloužila k uvytování. 
Obvodové st ny jsou zd ná na tl. 600-750mm. Podlaha na terénu není tepeln  izolována, stropy jsou v tšinou tránové, povalové. V jedné místnosti je pak 
klenbový strop. 
Výpln  otvor  jsou d ev né, okna d ev ná, dvojitá. 
Vytáp ní objektu je zajišt no pomocí elektrických akumula ních kamen. Oh ev teplé vody probíhá ve dvou elektrických zásobníkových oh íva ích o objemu 
125l a 150l.

Ubytovací prostory Ubyt.za ízení - pokoje

Chodby Ubyt.za ízení - komunikace

Hygienické zázemí Sport.za ízení - šatny











St na 750mm

St na 600mm

Podlaha

St na 600mm k nev.

Strop

Strop

Strop - klenba

Okno 95/145

Okno 80/115

Okno 115/145

Okno 45/125

Dv e vstupní



El. akumula ní kamna

El. zásobníkový oh íva  125l

El. zásobníkový oh íva  150l

Ubytovací prostory

Chodby

Hygienické zázemí



Doporu uji tepeln  izolovat konstrukce obálky budovy a to: 
- st ny pomocí EPS 70F o tl. 180mm 
- podlahy pomocí 100mm EPS 100S 
- stropy pomocí voln  ložené  minerální vlny o tl. 200mm

Není uvažováno

Doporu uji osazení úsporných svítidel.

NE NE NE

Pro dosažení klasifika ní t ídy C doporu uji osazení FV. Pro výpo et 
bylo použito FVE o ro ním výkonu 6196kWh. 

NE NE NE

Není uvažováno

NE NE NE

Není uvažováno

NE NE NE

Doporu uji zm nu vytáp ní - teplovodní soustavu s tepelným 
erpadlem. Pro výpo et bylo použito T  o ú innosti dle SN 730331-1, 

pro oh ev vody zásobník o objemu 250l s novými rozvody.

Doporu uji tepeln  izolovat konstrukce obálky budovy a to:- st ny pomocí EPS 70F o tl. 180mm, podlahy pomocí 100mm EPS 100S, stropy 
pomocí voln  ložené  minerální vlny o tl. 200mm Doporu uji zm nu vytáp ní - teplovodní soustavu s tepelným erpadlem. Pro výpo et bylo 
použito T  o ú innosti dle SN 730331-1, pro oh ev vody zásobník o objemu 250l s novými rozvody. Pro dosažení klasifika ní t ídy C doporu uji 
osazení FV. Pro výpo et bylo použito FVE o ro ním výkonu 6196kWh. 



Jiná než obytná

Jiná než obytná

Jiná než obytná
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